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PG motor (Indoor Fan) Circuit ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

malfunction by zero cross detecting  3 วินาทีแลว้กระพริบ 17 คร้ัง 3s and blink 17 times
ระบบป้องกนัแรงดนัน ้ายาสูง (High) ลา้ง Condensing / เช็คทอ่บ้ีหรือไม ่ถา้ไมห่าย ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

ผิดปกติ เช็คกระแสไฮน ้าเยอะไปไหม ถา้เยอะเอาออก 3 วินาทีแลว้กระพริบ 1 คร้ัง 3s and blink once
ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

3 วินาทีแลว้กระพริบ 2 คร้ัง 3s and blink twice

Low Pressure Protection ระบบป้องกนัแรงดนัน ้ายาต ่า (Low) ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

Of Compressor ผิดปกติ 3 วินาทีแลว้กระพริบ 3 คร้ัง 3s and blink 3 times

High discharge temperature ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

protection of Compressoe 3 วินาทีแลว้กระพริบ 4 คร้ัง 3s and blink 4 times
ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

3 วินาทีแลว้กระพริบ 5 คร้ัง 3s and blink 5 times
สายสญัญาณเช่ือมระหว่าง เช็คการต่อสายไฟระหว่างคอยลเ์ยน็ ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

Coil เยน็ และ Coil ร้อน บกพร่อง และคอยลร้์อน 3 วินาทีแลว้กระพริบ 6 คร้ัง 3s and blink 6 times

Indoor ambirnt temperature sensor ไฟ Cool mode หยดุ Cooling indicators-off 

is open / shot-circuit 3 วินาทีแลว้กระพริบ 1 คร้ัง 3s and blink once

Indoor evaporator temperature sensor เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ Coil เยน็ ไฟ Cool mode หยดุ Cooling indicators-off 

is open / shot-circuit ขาดหรือลดัวงจร (Freez Sensor) 3 วินาทีแลว้กระพริบ 2 คร้ัง 3s and blink twice
F2

กระแสสูงผิดปกติ (CT)E5

อุณหภูมิ

E6

เคลมเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิขาดหรือลดัวงจร

E3 เช็คร่ัว / เติมน ้ายาเพ่ิม

F1

Overcurrent protection

ไฟกระพริบ

เคลมแผงวงจรเสียU8

เปล่ียนสายฟลีซเซ็นเซอร์ / เคลม

เช็คทอ่บ้ีหรือไม ่/ ลา้ง Condensing

เช็คทอ่บ้ีหรือไม ่/ ลา้ง Condensing

E4

E1

เปล่ียน / เคลมฟลีซเซ็นเซอร์E2

อาการ แก้ไขDESCRIPTIONS

High Pressure Protection

Antifreezing Protection

Communication malfunotion

INDICATORS

WALL TYPE ชนิดติดผนัง (Model RE)
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Outdoor ambient temperature sensor เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิท่ีเคร่ืองตวันอก ไฟ Cool mode หยดุ Cooling indicators-off 

is open / shot-circuit (เหลือง 15k) ขาดหรือลดัวงจร 3 วินาทีแลว้กระพริบ 3 คร้ัง 3s and blink 3 times

Outdoor ambient temperature sensor เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ Coil ร้อน ไฟ Cool mode หยดุ Cooling indicators-off 

is open / shot-circuit (ด า 20k) ท่ีเคร่ืองตวันอกขาดหรือลดัวงจร 3 วินาทีแลว้กระพริบ 4 คร้ัง 3s and blink 4 times

Outdoor ambient temperature sensor เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิทอ่อดัคอมเพรสเซอร์ ไฟ Cool mode หยดุ Cooling indicators-off 

is open / shot-circuit (50 k) ขาดหรือลดัวงจร 3 วินาทีแลว้กระพริบ 5 คร้ัง 3s and blink 5 times

PG motor (indoor fan motor) มอเตอร์พดัลมเคร่ืองภายในห้องเสีย ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

does not operate สายมอเตอร์พดัลมขาด 3 วินาทีแลว้กระพริบ 11 คร้ัง 3s and blink 11 times
ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

3 วินาทีแลว้กระพริบ 13 คร้ัง 3s and blink 13 times
ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

3 วินาทีแลว้กระพริบ 14 คร้ัง 3s and blink 14 times
ไฟ Cool mode หยดุ Running indicators-off 

3 วินาทีแลว้กระพริบ 15 คร้ัง 3s and blink 15 times
ไฟแสดงการท างานหยดุ Running indicators-off 

3 วินาทีแลว้กระพริบ 16 คร้ัง 3s and blink 16 times

Ld Missing phase ต่อสายไฟผิดเฟส

LE Compressor is blocked คอมเพรสเซอร์ LOCKED โปรดติดต่อศูนยบ์ริการหรือตวัแทนจ าหน่าย

ไฟสีแดงกระพริบ

ตวัป้องกนัไฟตก / ไฟเกิน
ไฟตก / เช็คไฟมาครบเฟสไหม ไฟสีแดงกระพริบ

เคลมF4

F5 เคลม

อาการ

เคลมF3

H6 เคลม

ไมต่่อสาย Ground

Electricity leakage protection

Wrong wire connection protection

แก้ไข ไฟกระพริบ INDICATORSDESCRIPTIONS

ไฟสีแดงกระพริบ

No ground wire

Malfunction protection of jumper cap

ไล่สายไฟ , สายเมน , สายเขา้เคร่ือง

C6

C5 จัม๊เปอร์ (สีแดง) แคป้ บกพร่อง ตรวจว่าใส่/เสียบ หรือไม ่ถา้ใส่จะไมข้ึ่น

C2 ระบบป้องกนัไฟร่ัว ตรวจหารอยร่ัว

C3 ต่อสายไฟผิด


